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Introdução
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• Surge como ferramenta para avaliar o desempenho acústico das edificações

• Trazendo parâmetros descritivos

• Tornar os requisitos da norma compatíveis com as necessidades dos usuários

NBR 15575

Normas Europeias

Normas de países com clima semelhante

• avaliar os requisitos da performance acústica para edificações 
regulados pela NBR 15575, baseados na percepção de conforto dos 
usuários

Objetivo



Métodos
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6 edifícios 
localizados na 

zona 
metropolitana 

de Belém

Experimentos 
de isolamento 

acústico

• Antes da entrega 
aos moradores

Aplicação de 
questionários 

com moradores

• 2  Meses após a 
mudança

Análise 
estatística dos 
questionários

-Edifícios localizados em regiões sem tráfego

excessivo e distantes de aeroportos



Estudo estatístico

 Regressão linear simples

◦ (x1,y1),(x2,y2),...,(xn,yn);

◦ Cálculo do coeficiente de 

correlação;
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Descrição da partição
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Critérios de Avaliação
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Desempenho acústico de um piso quanto ao ruído de 
impacto

Desempenho acústico de um piso quanto ao som 
aéreo

Desempenho acústico de uma parede quanto ao 
som aéreo

Desempenho acústico de uma parede externa ao som 
aéreo



Experimentos de Campo

 Procedimento de Medição

◦ Analisados todos os parâmetros;

◦ Análise de pisos e paredes internas e externas;

◦ Ruído aéreo e ruído de impacto;

 Tempo de reverberação – ISO 3382-2;

 Ruído de fundo – ISO 16283;
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Resultados de experimento de Campo
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Percepção dos Usuários

 3 grupos de questões

◦ Satisfação quanto a localização;

◦ Identificação de quais fontes de são mais incômodas e

qual o comportamento a respeito;

◦ Definição do nível de conforto acústico provido pelo

sistema construtivo.
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Comparação entre resultados
 As paredes foram as mais deficientes, especialmente as internas,

apresentaram desempenho abaixo do mínimo da norma, o que foi

percebido pelos usuários;

 As paredes externas obtiveram desempenho mínimo, porém a grande

maioria dos entrevistados declararam perceber um baixo isolamento;

 Para as lajes fica claro que os requisitos são insuficientes. Apesar de

apresentarem desempenho satisfatório, a maioria dos usuários declarou não

perceber isolamento, sendo que grande parte é incomodada pelo barulho

proveniente destas lajes.
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Estudo de correlação
 Relacionou-se os dados medidos com a satisfação dos usuários;

 Regressão Linear/ Coeficiente de correlação/ Coeficiente de Determinação (R²) e p-valor;

 y = Aborrecimento ao desconforto acústico;

 x = Parâmetros medidos;
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Conclusão
 NBR 15575 é um marco no sentido de prover melhorias na qualidade das

habitações, mas 4 anos depois ainda nota-se que muito ainda precisa ser
feito para atingir-se todos os requisitos;

 A norma brasileira estabelece níveis de desempenho inferiores às normas
estrangeiros. Porém a análise das edificações não atendeu aos critérios
nacionais, então não tem sentido a análise considerando os critérios de
normas estrangeiras, pois são mais restritivas;

 Apesar das baixas correlações obtidas para as paredes internas e externas
(0.582 e 0.551) os usuários sentiram desconforto devido ao ruído
transmitido por estes;

 Maiores correlações para lajes (0.763) mostram a clara percepção dos
habitantes em relação ao ruído transmitido;

 Este estudo indica a necessidade de adaptação da norma para atender as
necessidades dos usuários;
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