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APRESENTAÇÃO 

      

O uso racional da água e da energia no setor produtivo é um requisito indispensável para o 
desenvolvimento econômico e social no mundo contemporâneo, pela necessidade 
imperativa da preservação do meio ambiente e da minimização dos custos operacionais. 
Estes insumos são cada vez mais escassos e, por conseguinte, mais caros, onerando, 
significativamente, os custos de produção no setor industrial. O setor de saneamento, que 
engloba a indústria de produção de água potável é, talvez, o mais estratégico no que diz 
respeito ao uso conjunto de água e energia e, portanto, merecedor de uma atenção especial, 
no tocante à racionalidade da utilização destes insumos.  

   
Os sistemas de abastecimento e de esgotamento sanitário são responsáveis por, 
aproximadamente, 3% da energia consumida no mundo. No Brasil a situação não é 
diferente e, de acordo com dados do Programa Nacional de Conservação de Energia para o 
setor de saneamento – Procel Sanear –, entre 2 e 3% do consumo total de energia elétrica 
no nosso país, o equivalente a cerca de 10 bilhões de kWh/ano, são consumidos por 
prestadoras de serviços de água e esgotamento sanitário. Este consumo refere-se aos 
diversos usos nos processos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, com 
destaque para os equipamentos motobomba das estações elevatórias, que são responsáveis 
por 90% da energia consumida. Parte significativa da energia gasta nos sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário se deve à ineficiência destes sistemas. 
Atualmente, no mundo, em média, 25% da energia gasta nestes sistemas se deve à 
ineficiência energética. Esta ineficiência é derivada do emprego de equipamentos de 
bombeamento de baixo rendimento (obsoletos, antigos ou mal dimensionados), do excesso 
de perda de carga hidráulica nas linhas adutoras e nas tubulações das redes de 
abastecimento, da ausência de manutenção, das perdas reais de água, de procedimentos 
operacionais inadequados, dentre outros fatores.  

 
Nos últimos anos, em virtude, principalmente, da repercussão do custo energético na 
operação dos sistemas de abastecimento, as empresas prestadoras de serviços de 
saneamento estão buscando adotar medidas para aumentar a eficiência energética e, 
consequentemente, diminuir seus custos operacionais. O combate à diminuição do excesso 
do consumo de energia, sem que haja comprometimento da qualidade do serviço de 
abastecimento, depende de um conjunto de ações nas áreas das engenharias hidráulica, 
mecânica e elétrica. De uma maneira geral, os diagnósticos e as ações de engenharia 
voltadas para solucionar os problemas da ineficiência energética em sistemas de 
bombeamento não são realizados por uma equipe multidisciplinar, que envolva 
profissionais com domínios técnicos nos campos da hidráulica, da mecânica e da elétrica. A 
falta de uma inter-relação entre os ramos das engenharias, antes apontados, tem dificultado, 
consideravelmente, os diagnósticos e as ações de combate às perdas de energia em sistemas 
de bombeamento voltados para o abastecimento de água e esgotamento sanitário.  
 
O presente Manual tem como objetivo proporcionar aos técnicos e engenheiros da área de 
saneamento, ensinamentos necessários à adoção de medidas que proporcionem o aumento 
da eficiência energética dos sistemas de abastecimento e de esgotamento sanitário. É um 
material prático que complementa o conteúdo do livro Sistemas de Bombeamento: 
Eficiência Energética, publicado pelo Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica da 
UFPB, em 2009, com o apoio da Eletrobras.  

 



As informações contidas neste Manual são as mais atualizadas possíveis e essencialmente 
práticas. O material é dividido em cinco capítulos: os três primeiros tratam de informações 
básicas sobre bombas e instalações elevatórias, sobre motores elétricos e dispositivos de 
comando e proteção e sobre medidores de grandezas hidráulicas e elétricas e válvulas de 
controle. As informações contidas nestes capítulos iniciais são necessárias aos diagnósticos 
e procedimentos básicos, para a adoção de ações de eficiência energética a serem 
implantadas nos sistemas de saneamento e que são abordados nos capítulos quatro e cinco.  

 
Esta edição foi elaborada com apoio financeiro da ELETROBRAS (Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A.), no âmbito do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 
para o setor de saneamento (Procel Sanear - Eficiência Energética no Saneamento 
Ambiental).                                                  
 

 
Heber Pimentel Gomes 
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